09:54:24 (CK)

Inspektionsbericht -.(}-

. des Labors der Hydrologischen
: Untersuchungsstelle Salzburg
Nr. IB-00884/22

i FN 483397d
Trlnkwassewersorgungsan'age Landesgericht Salzburg
Seite 1 von 7

Firmensitz: Salzburg
Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - SchillerstraBe 25 - 5020 Salzburg U | DI A TU 7283 023 4

2022

Wassergenossenschaft Stralwalchen
Roiderstralle 16
5204 StralRwalchen

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbdiro fiir
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 21.10.2022
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Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Verteiler: 1-fach Auftraggeber
Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber:  Wassergenossenschaft Stralwalchen
Roiderstralle 16
5204 Strallwalchen
Anlage: WG StraRwalchen, Stralwalchen
Auftrag: Inspektion gemaR ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der gultigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 22.01.2016 durch Barbara NuRbaumer - freigegeben 30.11.2017 durch Franz Seyringer)

Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (gemessen) - Jahresmittel: 657 m3/d, maximal: 700 m3¥d.
Versorgung: Einwohner ca. 4000.

Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Mdglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfligung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur

Verfligung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufiigungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlielich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angeftihrten Prifberichte).
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.

Mitglied der £ GBAGROUP
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Gutachten geméB §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemal den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser

entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

Die chemische Analyse ergab Wasser mittlerer Harte bzw. hartes Wasser (Prot. Nr.. 02851/22, Brunnen
Rattensam) mit hohem Karbonatharteanteil, sehr geringer organischer Belastung und sehr hoher UV-
Durchlassigkeit.

Wie dem Prufbericht der Vollanalyse (Prot. Nr.: 09004/22) zu entnehmen ist, liegt der Chromwert mit 1,4 pa/l
unter dem Grenzwert von 50 pg/l, der Uranwert mit 0,44 ug/l deutlich unter dem Grenzwert von 15 ug/l und der

Borwert mit 0,012 mg/l deutlich unter dem Grenzwert von 1,0 mg/l. Samtliche weiteren Befunde waren
unauffallig.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuihrten Priifberichte). " . .
Die auszugsweise Vervielféltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

Brunnen Rattensam

Stammdaten (erhoben 10.03.2015 durch Christian Lettner - freigegeben 29.11.2017 durch Franz Seyringer)
552 m Uber Seehohe gelegen.
Bohrbrunnen, errichtet 1976, Pumpe mit 25 I/s Forderleistung, sonstige Installationen: Steuerung.
Vorschacht/Einhausung mit versperrtem Zugang.
Schutzgebiet von ca. 497 m?, keine Umz&unung, ausgewiesenes Schongebiet von ca. 565000 m2,
Nutzung des Einzugsgebietes: Wald, Wiese.
Risikofaktoren im Einzugsgebiet: keine relevanten Feststellungen.

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): keine.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Brunnen Goldberg

Stammdaten (erhoben 22.01.2016 durch Barbara NuBbaumer - freigegeben 27.11.2018 durch Franz Seyringer)
552 m liber Seehohe gelegen.
Bohrbrunnen, errichtet 2007, Pumpe mit 25 I/s Férderleistung, sonstige Installationen: Steuerung.
Vorschacht/Einhausung mit versperrtem Zugang.
Schutzgebiet von ca. 400 m?, keine Umz&unung, kein Schongebiet ausgewiesen.
Nutzung des Einzugsgebietes: Wald, Wiese.
Risikofaktoren im Einzugsgebiet: keine relevanten Feststellungen.

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Verénderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): keine.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

Brunnen Markt
Stammdaten (erhoben 22.01.2016 durch Barbara NuRbaumer - freigegeben 29.11.2017 durch Franz Seyringer)
535 m Uiber Seehthe gelegen.
Schachtbrunnen (Material: Ortbeton), errichtet 1957, Innen-Durchmesser: 1000 mm, Pumpe mit 3 I/s Forderleistung, sonstige
Installationen: Steuerung.
Vorschacht/Einhausung mit versperrtem Zugang, Beliiftung mit Insektengitter vorhanden.
Schutzgebiet von ca. 270 m?, umzé&unt, kein Schongebiet ausgewiesen.
Nutzung des Einzugsgebietes: bebaute Flachen.
Risikofaktoren im Einzugsgebiet: keine relevanten Feststellungen.

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefuhrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): keine.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

HB Ruckling 400 m?

Stammdaten (erhoben 22.01.2016 durch Barbara NuRtbaumer - freigegeben 29.11.2017 durch Franz Seyringer)
584,5 m Uber Seehdhe gelegen, errichtet 1979, saniert 1996.
Bauweise/Material: Beton, Fliese, Speichervermogen: 400 m?, 3 Wasserkammern, Bel(iftung, Zugang von oben (nicht tiber
Wasserkammer), ein Zulauf (Tieforunnen), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden,

Schachthéhe 150 cm tiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren nicht
vorhanden.

Anmerkungen: Uberlauf miindet in Oberflachenwasser.

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.

Durchgefihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): Erneuerung Drucksteigerung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefthrten Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Inspektionsbericht - 500884122 21.10.2022

Trinkwasserversorgungsanlage
Seite 4 von 7

HB Markt 800 m?®

Stammdaten (erhoben 22.01.2016 durch Barbara Nu3baumer - freigegeben 18.10.2022 durch Franz Seyringer)
561 m Uber Seehdhe gelegen, errichtet 1968, saniert 2021.
Bauweise/Material: Edelstahl, Speichervermégen: 800 m® eine Wasserkammer, Bellftung, Zugang seitlich (nicht tiber
Wasserkammer), ein Zulauf (Tiefbrunnen), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden,
Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle 100 c¢cm (ber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren nicht vorhanden.
Anmerkungen: keine Froschklappe, Uberlauf geht iber Schieberkammer in Schacht. (HB wurde 2020 erneuert).

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Verénderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (It. Betreiber): keine.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

HB Leitenbauer 200 m?

Stammdaten (erhoben 22.01.2016 durch Barbara Nu3baumer - freigegeben 29.11.2017 durch Franz Seyringer)
601 m Uber Seehdhe gelegen, errichtet 2013.
Bauweise/Material: Beton, Fliese, Speichervermégen: 200 m?, Beliiftung, Zugang seitlich (nicht tber Wasserkammer), ein
Zulauf (Tiefbrunnen), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden,
Schwelle k.A. cm {iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren
vorhanden.

Lokalaugenschein (21.09.2022; Alexander Krauss)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (lt. Betreiber): keine.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Wasseranalysen

WG StraBwalchen; VN PN Hainbach, Am Hainbach 31d, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (11:15) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01809/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN PN Latein, Latein 20, Waschkiiche Keller (Trinkwasserqualitat
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (8:50) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01810/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN PN Hochzone 1 Bayerleitenweg, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (10:38) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01811/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschliellich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Prifberichte).
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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WG StraBwalchen; Brunnen Rattensam - Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (11:05) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01812/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; Brunnen Goldberg - SK PN Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (10:53) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01813/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; Brunnen Markt - SK PN Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (9:58) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-01814/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN Hauptzone Nord Gemeindeamt, PN-Hahn (Trinkwasserqualitit
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (10:10) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01815/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; HB Ruckling 400 m® - PN MW Rattensam+Goldberg - HB Ruckling, Rohrkeller
(Trinkwasserqualitdt (Mindestuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (11:48) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifoericht PB-01816/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN PN Hochzone 1 Aufbahrungshalle-Nebenraum (Trinkwasserqualitit
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (10:28) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-01817/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Prufberichte).
Die auszugsweise Vervielféltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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WG StraBwalchen; VN - Hauptzone Siid, Fa. Moosburger, PN-Hahn (Trinkwasserqualitiit
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 06.04.2022 (12:15) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-01818/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN - Hochzone 2, Roiderstrasse 50 — WB Waschraum Keller (Trinkwasserqualitit
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 21.09.2022 (13:55) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06782/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN PN Latein, Latein 20, Waschkiiche Keller (Trinkwasserqualitét
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 21.09.2022 (13:18) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-06783/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges
eingehalten.

WG StraBwalchen; Brunnen Rattensam - Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitat
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 21.09.2022 (14:24) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-06784/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges
eingehalten.

WG StraBwalchen; Brunnen Goldberg - SK PN Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitat
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 21.09.2022 (14:11) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06785/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; Brunnen Markt - SK PN Brunnenhaus, PN-Hahn (Trinkwasserqualitat
(Routineuntersuchung))
Probenahme am 21.09.2022 (13:37) durch Alexander Krauss

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06786/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhrten Prifberichte).
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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WG StraBwalchen; VN - Hauptzone Siid, Fa. Moosburger, PN-Hahn (Trinkwasserqualitét
(Mindestuntersuchung))

Probenahme am 21.09.2022 (14:35) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06787/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

WG StraBwalchen; VN PN Hochzone 1 Aufbahrungshalle-Nebenraum (Trinkwasserqualitéit (VA ohne
Radioaktivitat))
Probenahme am 21.09.2022 (14:55) durch Alexander Krauss
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN SO 19458:2008)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-06788/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Konformitatsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemaRem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.
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Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Gutachter gem. §73 LMSVG
stellv. Inspektionsstellenleiter

fur die akkreditierte Inspektionsstelle

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Priifberichte),

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.






