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Wassergenossenschaft StralRwalchen
9 Salzburg, 28.03.2023

Roiderstralte 16 Projekt BO12 1 002 05
5204 Strallwalchen Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 02259/23 Eingangs-Datum: 23.03.2023
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitdt (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Alexander Krauss BSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Stralwalchen; VN - Hauptzone Siid, Fa. Moosburger, PN-Hahn
Probenahme-Datum: 23.03.2023 Probenahme-Uhrzeit: 11:57

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAGMA400 (ONORM M 6620)

Temperatur: ° H-Wert: el. Leitfahigkeit:
P00246(D|5384a04?4) 83£0,2°C Pc025 (ONORM 2N 160 10523) 8,30£0,26 Pc008 (DIN EN 278889; asc) 425+ 16 uS/em

Labor-Daten
ProbengefiRe: institutseigenes Glasgefaly
Bearb.-Zeitraum: 23.-27.03.2023

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor‘) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prufstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
KBE 22°C
PmO0010 (DIN EN ISO 6222:1999) KBE/m 1 +1 100 (1)
KBE 37°C
PmO0010 (DIN EN ISO 6222:1999) KBE/ml 2 +2 20 (I
coliforme Keime
PmO0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml| n.n. - 0l
E. coli
PM0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml | n.n. - 0 (P)
Enterokokken
PmO0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000) KBE/100ml |  n.n. - 0 (P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis" ,N.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte ,Unsicherheit’ Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.
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Dipl.-Ing. Frar-{z Seyringer
Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
fur die akkreditierte Priifstelle

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prfstelle
"Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
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Die auszugsweise Vervielféltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.




