HYDROLOGISCHE

fmy LA -
o P fb ht UNTERSUCHUNGSSTELLE
: FTUTOeriCNt nr. pe-01283/23 ey i o
g des Labors der Hydrologischen e’ , , .
2 5020 Salzburg, Schillerstraf3e 25
+ Untersuchungsstelle Salzburg Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
Trinkwasseranalyse ofﬂce@hus—salzburg.nL
Seite 1 von 3 FN 4833974 hus-salzburg.at
Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydrologische Untersucht Salzburg GmbH - 6 25 - 5020 UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Wassergen nschaft Stralwal
genaage HBwalgher Salzburg, 28.03.2023

Roiderstralie 16 Projekt BO12 1 002 05
5204 Strawalchen Dipl.-Ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 02265/23 Eingangs-Datum: 23.03.2023
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Alexander Krauss BSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Stralwalchen; PN MW Rattensam+Goldberg, HB Ruckling, Rohrkeller
Probenahme-Datum: 23.03.2023 Probenahme-Uhrzeit: 10:44

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAgmM400 (ONORM M 6620)

Temperatur: ° H-Wert: el. Leitfahigkeit:
Pc024 (Dl£38404—4) 9,2£0,2°C Pc025 (ONORM ENpISO 10523) 7,76 £0,24 Pc006 (DIN EN 27888; 25°C) 425 £ 16 pSicm

Labor-Daten
ProbengefiRe: institutseigene Glasgefale

Bearb.-Zeitraum: 23. -27.03.2023

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prufstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
.Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung iibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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' Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWY N F
H-Wert
lgc025 (DIN EN ISO 10523:2012) - 7,64 +0,24 65-9,5())
el. Leitfahigkeit (bei 20°C
PC00B (DIN 278988:1992) ) HS/em 382 t14 2500 (1)

Sdurekapazitat (bis pH 4,3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Hérte °
Pc026 (DIN 38409-6:1986) dH 13,2 1,1 X

Gesamt-Harte (Sl)

mmol/l 4,55 +0,21

Pc026 (DIN 38409-6:1986) mmol/l 2,35 +0,20 X
&%59?0?5 :tagjtigzoom °dH 12,7 +0,6
e HCO, | mg/l 278 £13

555?}3;’&9’&".?3 It;g?}sss) 0O, mg/| <05 - 5(l)
gcrag‘(gmggoe-snsas) NH," mg/| <0,02 . 0,5 (1)
Fr:lciggist(DlN EN 26777:1993) NO, mg/I <0,003 - 0,1 (P)
Fr:lciggg'(:DlN EN ISO 10304-1:2009) NO; mg/| 54 +0,2 50 (P)
ycﬁﬁgm EN ISO 14911:1999) Na® mg/l 1,96 +0,09 200 (1)
L(c%'zigu(% EN ISO 14911:1999) K" mg/l <1 -

Mggg?gﬁgmso 14911:1999) Mg* mg/l 17,1 +0,7

gc?)lzgi(%m EN ISO 14911:1999) ca* mg/| 66 +3

Igcgg)g'(-[i)(liN EN ISO 10304-1:2009) cr mg/| 2,0 +0,1 200 (1)
gctcl)tlafsa(tow EN 1SO 10304-1:2009) S0 mg/| 41 +0,2 250 (1)
o Fe mg/! <0,05 : 0.2 (I
pMcgz'}?gﬂ ?sﬁﬁg'ﬁtg?fé?f i Mn mg/l <0,05 - 0,05 (1)
L(n‘%g g(zoolﬁ EN SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 100 (I)
éﬁﬁ%ﬁ EN 1SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 20 (I
gn?égz%'{é'ﬁ é(r\lelisr?)%aoa-mzmn KBE/100ml|  n.n. - 0 ()
Er%gocz’!)i(om EN 1SO 9308-1:2017) KBE/100ml| n.n. - 0(P)
Ernnotc()ea?(g&klskrf go 7899-2:2000) KBE/100ml| n.n. - 0 (P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” ,n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F" Die mit , X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle
“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor' entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten" (u.a zu Probenidentitéat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer ubermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F

é\/\j VA

Dipl.-IAg. FraZﬁz‘Séyringer
Abteilungsleiter Mikrobiologie und Hygiene
fur die akkreditierte Prifstelle

Die vorliegenden Prufergebnisse bezighen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgsmeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle
‘(_’H_ydrologlsche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschiieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnitt ,Probenahme-Daten" (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer tbermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung iibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.
Die auszuasweise Varvialfaltiniina nder \/aréffantlichiina diacae Nakiimante hadarf dar enhriftlinhan 7: ot AnmDelbnballa






